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附件 

 

10MW 高温气冷实验堆运行许可证 
 

项    目：10MW 高温气冷实验堆 

持证单位：清华大学核能与新能源技术研究院 

许可证号：国核安证字 1405 号 

法人代表：张作义 

许可证有效期：至 2024 年 6 月 30 日止 

国家核安全局审查了清华大学核能与新能源技术研究院提交的

10MW 高温气冷实验堆运行许可证申请相关文件，认为清华大学核能

与新能源技术研究院作为对 10MW 高温气冷实验堆承担全面核安全责

任的营运单位，所提交的申请文件符合中华人民共和国的有关法律

和核安全法规。 

根据《民用核设施安全监督管理条例》及其实施细则，国家核

安全局颁发此证。清华大学核能与新能源技术研究院在 10MW 高温气

冷实验堆管理过程中必须遵守下列条件： 

一、清华大学核能与新能源技术研究院作为对 10MW 高温气冷实

验堆安全承担全面责任的营运单位，必须遵守国家的有关法律、法

规和技术标准，保证 10MW 高温气冷实验堆的安全运行。 

二、在 10MW 高温气冷实验堆运行过程中，必须履行其在《研究

堆运行许可证申请书》和相关附件及审评过程中的全部承诺。如需

要对承诺进行修改，应提出书面申请，报我局审查批准后方可实施。 
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三、对运行负有直接责任的人员必须熟知《10MW 高温气冷实验

堆运行限值和条件》，并保证遵守。任何对运行限值和条件的修

改必须经过我局审查批准。 

四、在 10MW 高温气冷实验堆运行过程中必须严格履行经认可的

质量保证大纲，认真执行质量保证程序，对参与质量活动的其他单

位进行有效监督，定期监查和审查质量保证大纲实施的有效性。当

组织机构等内容有较大变化时，应及时修改质量保证大纲，并报我

局认可。 

五、如果厂址条件（如人口分布，附近的工业、运输和军事设

施等）发生较大变化，应报告我局，并论证其对 10MW 高温气冷实验

堆安全的影响。 

六、在 10MW 高温气冷实验堆运行过程中，若需要实施超出安全

分析报告包络范围的反应堆应用、实验或修改，应提前向我局申请

并取得批准后方可实施。 

七、本许可证自签发之日起生效。在遵守本许可证条件的前提

下，10MW 高温气冷实验堆可运行至 2024 年 6 月 30 日。如反应堆在

此之后需要继续运行，必须在许可证到期前十二个月按照《民用核

设施安全监督管理条例》实施细则之三《研究堆安全许可证的申请

和颁发规定》第十八条、第二十八条之规定，重新向我局申请运行

许可证。 

 


