
附表 1

消防管理系统及设施设备维修整改项目公开征集清单

序号 项目名称 项目内容及要求
经费控制额
（万元）

项目

联系人
联系电话 项目完成时限

1

维修整

改火灾

自动报

警系统

项目主要内容：
1.将B2层送风机房的感烟探测器移至吊顶之下。

2.将地下车库防火卷帘门感温探测器移至合理位置。

3.更换、加装部分感温探测器。

3.06 田有俊 65645188
项目合同签订后

2个月内

2

维修整

改消防

给水及

消火栓

系统

项目主要内容：
1.更换消防泵房的变频器、维修巡检柜。

2.增设消火栓管网低压压力开关装置，完善联锁启泵功能。

3.更换部分消防水龙带。

4.将消防泵前端压力表更换为真空压力表。

5.为2个消防水池增设远传液位显示装置。

6.为部分消火栓箱增设标识。

14.81 田有俊 65645188
项目合同签订后

2个月内

3

维修整

改自动

喷水灭

火系统

项目主要内容：
1.增设喷淋系统管网低压压力开关，完善联锁启泵功能。

2.增设喷淋系统报警阀压力开关，完善联锁启泵功能。

3.维修部分报警阀管路、更换部分水力警铃。

4.维修、更换部分预作用报警设施。

5.增设预作用报警阀组电磁阀远程启动功能。

6.为地下车库喷淋预作用系统增设快速排气阀和模块。

8.91 田有俊 65645188
项目合同签订后

2个月内



7.调整地下泵房喷淋报警阀组压力开关主机地址。

8.更换屋顶水箱间喷淋稳压系统电接点压力表。

9.增设地下泵房报警阀组报警管路延迟器的下出口导流管。

10.维修、更换地下泵房水力警铃管路的水力警铃。

11.为网络机房临时库房增设喷淋自动灭火系统。

12.为空调机房更换水流指示器。

13.更换部分喷淋系统信号阀。

4

维修整

改防排

烟系统

项目主要内容：
1.为部分排烟机增设联锁停机功能。

2.维修部分排烟机联锁停机线路。

3.维修部分排烟机控制柜、补风机控制柜。

6.22 田有俊 65645188
项目合同签订后

2个月内

5

维修整

改应急

照明及

疏散指

示系统

项目主要内容：
1.维修、调试消防中控室应急照明和疏散指示系统的控制主

机。

2.维修、调试部分分配电装置。

3.维修、调试部分应急照明和疏散指示标志灯具。

8.6 田有俊 65645188
项目合同签订后

2个月内

6

维修整

改消防

广播系

统

项目主要内容：
1.更换、维修消防控制室广播主机送话器及线路。

2.维修、更换部分广播回路及模块。

0.9 田有俊 65645188
项目合同签订后

2个月内

7

维修整

改消防

电话系

统

项目主要内容：

更换、维修部分消防电话及线路。 4.0 田有俊 65645188
项目合同签订后

2个月内



8

维修整

改消防

电梯系

统

项目主要内容：
维修部分消防电梯迫降线路、更换部分控制模块。 3.3 田有俊 65645188

项目合同签订后

2个月内

9 共计 49.8

10

项目承担单位要求：

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本

次采购服务，具备法人资格的供应商。同时具备《中华人民共和

国政府采购法》有关规定条件的供应商。

2.拥有消防技术服务机构二级及以上资质，承担过相关工作

或有相关经验者优先。

3.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录，承

担机构及其现任法定代表人（主要负责人）不得具有行贿等犯罪

记录。

4.本项目不接受联合体参加。


